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Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas,
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y calorifugada
en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica,
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marca ARMSTRONG mod. SH/ARMAFLEX. CALEFACCION. IE[]DD GDD;IEGDD;IEGDD;IEGDDJI
Red por techo.
= R TERMO ° E % ~ ‘ ® ‘ R
- Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas, / \
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y calorifugada e ! ’ ’ "
en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica, \ /
marca ARMSTRONG mod. SH/ARMAFLEX. CALEFACCION. SO
Red por suelo.
[0
NVZ%%%I.QWE Radiador de acero tipo panel marca ZEHNDER mod. NV 200 /0,496 . foe = 5
' de 7 elementos. Enganchado a 3/8". / g
e
E Ventiloconvector para suelo, sin envolvente, con baterfa para
FWMO1DTN instalacion a dos tubos, marca DAIKIN mod. FWM O1 DTN.
Ventil t I lvent baterT < - <
E entiloconvector para suelo, con envolvente, con bateria para " / "
i A SECAM
FWLO1DTN instalacion a dos tubos, marca DAIKIN mod. FWL O1 DTN.
Termostato ambiente. \ /
G I | CH
i = i i
M Valvula de esfera de bronce, paso total, con bola de laton
cromo—duro y asiento de teflén.
N Caldera mural de condensacion a gas, marca VIESSMANN, mod. PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA COWORK”\
VITODENS 100—W WB1C de 35 kW. HI% [ HIF I8 PROYECTO DE REFORMA AVDA. BELASCOAIN, N.26 - ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA
o o
. INSTALACION DE CLIMATIZACION
I |
: - : s | ] r PLANTAS BAJA, PRIMERAY BAJOCUBIERTA.
Unidad de ventilacion con recuperador de calor, con dos ventiladores, i I 01
filtro F9 y baterfa de agua para calefaccién, en disposicion vertical, I :{7 ' 1C01 26/12/2016 1/50 EJECUCION
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Conducto circular metalico helicoidal construido en chapa galvanizada
de 250 mm. de digmetro.
Rejilla lineal de impulsién en perfiles de aluminio, anodizada en color blanco, = 8
con lamas horizontales fijas, de doble deflexién, con compuerta de regulacion, o~ TERIO
marca TROX mod. TRS—R5. i
(D de 425 x 75 mm.
(@ de 625 x 75 mm.
Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, anodizada en color natural, . 180d6e
con lamas horizontales fijas, de simple deflexidon, , con compuerta de regulacion,
marca TROX mod. TRS—RO.
(A) de 325 x 75 mm.
de 625 x 75 mm.
o] L
Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, anodizada en color natural, 2
con lamas horizontales fijas, de simple deflexidon, , con compuerta de regulacion,
marca TROX mod. AEH11-0-AG:
(© de 210 x 60 mm. ﬁﬁ\ i
Unidad de ventilacion con recuperador de calor, con dos ventiladores,
filtro F9 vy baterfa de agua para calefaccidon, en disposicion vertical,
marca KOSNER modelo KRC 3 FDP para 2.100 m3/h de caudal nominal.
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INSTALACION DE VENTILACION
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PLANTA BAJA
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Luminaria de LLEDO modelo ICE LINE 2 R/UGR 19/ LED 840 30W, con
regulacion DALI, en instalacion suspendida.

Luminaria de ZUMTOBEL modelo MIREL—L—-LAY LED3800-840 M600Q EVG KA,
con regulacion DALI, en instalacion empotrada.

Luminaria de ARKOSLIGHT modelo DROP 1, 14 5W en instalacion
empotrada.

Luminaria de ARKOSLIGHT modelo DROP 2, 19,5W en instalacion
empotrada.

Luminaria de LLEDO modelo S855 L840 40W IP65 en instalacion adosada.
Luminaria de LLEDO modelo S855 L840 20W IP65 en instalacion adosada.
Bloque auténomo de emergencia y sefializacion DAISALUX HYDRA de

250 limenes y una hora de autonomia, perteneciente al circuito A, en
instalacion adosada.

Blogque auténomo de emergencia y sefializacion DAISALUX [ZAR de

200 lGmenes y una hora de autonomTa, perteneciente al circuito A, en
instalacion empotrada en techo.

Pulsador empotrado JUNG LS 990, color blanco.

Detector de presencia empotrado PD3N-1C FT de Luxmate.

Interruptor unipolar LEGRAND PLEXO E color blanco en instalacion
empotrada.

Toma de corriente 10/16 II+TT Jung LS990 color blanco con proteccion
de nifios, en instalacion empotrada.

Toma de corriente 10/16 I+TT Legrand PLEXO E color blanco en instalacion
empotrada.

Caja de empotrar Simon 500 Cima, con 1 base doble schuko blanca,
1 base doble schuko roja, 2 conectores RJ45 y 1 placa ciega.

Caja de suelo Simon 500 Cima, con 1 base doble schuko blanca,
1 base doble schuko roja y 2 conectores RJ45.

Caja de empotrar Simon 500 Cima, con 3 tapas ciegas.

Toma de datos RJ45 Cat. 6 integrada en mecanismo Jung LS990 color
blanco, en instalacién empotrada.

G Toma para secamanos en interior de placa salida hilos Jung LS990
color blanco.
NOTAS: * La ubicacion de las tomas eléctricas para receptores de otras

instalaciones (como centralitas, proyectores ...) se confirmardn en obra
con la instalacidon correspondiente y con la direccion facultativa.

BLOQUE DE EMERGENCIA
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RED DE AGUA FRIA SANITARIA

TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO—PEX, SEGUN NORMA
UNE—EN ISO 15875, CON MARCA DE CALIDAD "N” DE AENOR. LOS TUBOS IRAN
CALORIFUGADOS CON COQUILLA DE POLIETILENO TUBOLIT (e= 9 mm EN GENERAL
y e 25mm EN TRAMOS EXTERIOR). LOS TRAMOS DE PARED IRAN PROTEGIDOS POR
TUBERIA DE PVC FLEXIBLE (COLOR AZUL PARA AGUA FRIA Y ROJO PARA

CALIENTE)

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO—PEX, SEGUN NORMA
UNE—EN ISO 15875, CON MARCA DE CALIDAD "N” DE AENOR. LOS TUBOS IRAN
CALORIFUGADOS CON COQUILLA DE POLIETILENO TUBOLIT (e= 9 mm EN GENERAL
y er 25mm EN TRAMOS EXTERIOR) LOS TRAMOS DE PARED IRAN PROTEGIDOS POR
TUBERIA DE PVC FLEXIBLE (COLOR AZUL PARA AGUA FRIA Y ROJO PARA

CALIENTE)

X X

LLAVE DE CORTE

COLUMNAS MONTANTES DE AGUA EN TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO CON
COQUILLA CALORIFUGADA 9 mm Y GRIFO DE VACIADO EN SU BASE.

LLAVE DE CORTE PARA LOCAL DE CONSUMO, EN INSTALACION EMPOTRADA CON

VOLANTE CROMADO Y EMBELLECEDOR (AZUL PARA FRIA, ROJO PARA CALIENTE)
- ACOMETIDA A APARATO SANITARIO CON REGULACION Y CORTE TIPO NILL

GENERADOR DE CALOR

NOTA:

ACOMETIDAS:

Se montardn soportes de tuberia vertical cada 1,1 m. como maximo.
Se montarén soportes de tuberia horizontal cada 0,8 m. como
maximo de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante.
Los dos primeros metros de la canalizacion de salida del productor
de A.C.S. se ejecutaran con tuberia de acero inoxidable AISI 316 L.

¢ 16
¢ 20
@ 25
¢ 32

Lavabos, Inodoros, Bidés.

Bafieras, Duchas, Fregaderos, Lavadoras, Lavavajillas.
Productor de A.C.S.
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ENTRONQUE A-COLECTOR

EXISTENTE (ESTIMADO)
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. HECROpRO Lo
TUBERIA AGUAS FECALES COLGADA POR TECHO
— — — — — — TUBERIA AGUAS PLUVIALES COLGADA POR TECHO
@ BB1 BAJANTE AGUAS FECALES.
%) BP1 BAJANTE AGUAS PLUVIALES.
) ——————— — TUBERIA AGUAS FECALES ENTERRADA
ARQUETA SIFONICA FECALES —_——— TUBERIA AGUAS PLUVIALES ENTERRADA
X SUMIDERO SIFONICO 15x15, REJLLA ACERO INOXIDABLE
A TAPA DE ALUMINIO ESTANCA B
[mmnn) CANALETA DE DRENAJE, REJLLA FUNDICION 15 x 15 cm
A B COLECTOR DE ENTRADA 90°
% F 1 (PL FECALES /PLUVIALES
D MURO APAREJADO DE 12 cm DE ESPESOR, DE
B I — LADRILLO MACIZO R-100 Kg/cmZ, CON JUNTAS
~ C DE MORTERO M—40 DE ESPESOR 1 cm
\
7 ++++++++++++++7 E  ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRURNIDO.
L P S ANGULOS REDONDEADOS
+++ ++++++++++++++ NOTAS
e e e e - SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE

+ o+ o+
+ o+

+ o+ o+
+ o+

+ o+ o+

+ o+ o+

+ o+ o+
+ o+

+ + +

HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA 100 Kg/cm2

TODA LA RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL (FECAL Y PLUVIAL) SE EJECUTARA EN PVC LISO,
LA TUBERIA DE DRENAJE SE EJECUTARA EN PCV CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR Y RANURADO,
TODO ELLO SEGUN DETERMINACIONES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

PARA LA RED DE SANEAMIENTO VERTICAL, LAS BAJANTES SE EJECUTARAN EN PVC SERIE B
JUNTA PEGADA AISLADAS CON PANEL FONODAN BICAPA, LA PEQUENA EVACUACION SE
FEJECUTARA EN PCV SERIE B, COLOR GRIS, TODO ELLO SEGUN DETERMINACIONES DE LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

TODOS LOS APARATOS CONTARAN CON SIFON INDIVIDUAL
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